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Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Haute-Sadne

Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Vesoul, le 13 octobre 2022 MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BOUGNON

MAIRIE

15 bis Grande rue
70170 BOUGNON

J'ai I'nonneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé a la diligence de
I'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

AD. COM. BOUGNON

o Type Code Nom
Préléevement 00112971 Prélevé le : lundi 26 septembre 2022 a 08h35
Unité de gestion 0029 AD. COM. BOUGNON par: LABORATOIRE DE VESOUL
Installation UDI 000523 BOUGNON Type visite : D1
Point de surveillance P 0000000531 BOUGNON Typedeau: T
Localisation exacte 18 Rue de la Marniére, Monsieur PEIGNEY Jean Max Motif : CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION
Commune BOUGNON
; Limites de qualité Références de qualité
Mesures de terrain Résultats

inférieure  supérieure inférieure  supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de |'eau 19,3 °C 25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Bioxyde de chlore mg/L CIO2 \ 0,08 ma/L \ \ \ \ \
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL 7001
Type del'analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00116696 Référence laboratoire : HY2240-3837/1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU <0,50 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 7.9 unité pH | | | 650 | 900 |
MINERALISATION
Conductivité & 25°C 284 psicm | 20000 | 110000 |

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrdle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Sadne
11 boulevard des Alliés — 70000 Vesoul Cedex
Tél. : 08.08.80.71.07 - www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr


http://www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) | <0,05 mglL 0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 2 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS 17 n/(100mL 0

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL 0

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrdle sanitaire doivent étre affichés dans les mairies dans les 2 jours aprés réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS Bourgogne-Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Sadne
11 boulevard des Alliés — 70000 Vesoul Cedex
Tél. : 08.08.80.71.07 - www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00112971)

L'eau présente une qualité microbiologique insuffisante. Les effets sanitaires liés a la pollution microbiologique de
I'eau sont en général des pathologies de type gastro-entérique. Néanmoins, l'eau peut étre consommée.

Pour le directeur général,
L'ingénieure sanitaire

Sandrine EGLINGER
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